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Regional: Campanha, Sul, Litoral Sul e Centro Sul.    Data: 12/06/2020 

 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2020-007 

 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

Não foi emitido decreto 

 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência – Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar da área atingida) 

Situação de emergência decorrente do desenvolvimento do avanço de uma frente fria 

sobre o Rio Grande do Sul que provocou chuvas fortes e temporais localizados sobre a 

metade sul do Estado. 

 

iii.a) Mapas geoelétricos com diagramas unifilares das poligonais dos conjuntos das áreas 

atingidas pelas ocorrências emergenciais.  
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iv. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 

(Detalhar danos em subestações, quantificar ocorrências por causa/serviço na rede primária e secundária, quantificar 

danos em chaves, transformadores )  
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v. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

(Acionamento do Plano de contingências, nível da contingência; número de pessoas envolvidas e número de equipes 

do Relatório de Análise do Atendimento) 

Em decorrência do evento climático a Central de Monitoramento dos Sistemas 

registrou Contingência para acionamento do Plano de Atendimento Emergencial com 

ações respectivas aos níveis da contingência nas áreas atingidas. 

O número total de pessoas envolvidas e equipes de campo alocadas para os 

atendimentos da contingência estão demonstradas no quadro a seguir. 

 

 

 

vi. Tempo de preparação, de deslocamento e de execução das equipes 

 

 

vii. Número de unidades consumidoras atingidas 
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viii. Municípios atingidos 
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ix. Subestações atingidas 

 
 

x. Quantidade de interrupções 

 

 

xi. Data e hora do início da primeira interrupção 

 

 

xii. Data e hora do término da última interrupção 
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xiii. Média de duração das interrupções 

 

 

xiv. Duração da interrupção mais longa 

 

 

xv. Soma do CHI das interrupções 
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xvi. Registros diversos que evidenciem a classificação em ISE 

(Evidência do evento comprovada por imagens captadas pela CEEE-D ou extraídas da Clipagem Eletrônica, Boletim 

meteorológico, Matérias jornalísticas com links da Clipagem eletrônica) 

xvi.a) Boletim Meteorológico 

Extrato do Relatório Meteorológico emitido pela Companhia Estadual de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica – CEEE GT. 

Relatório Meteorológico 

 



RELATÓRIO DE EVENTO QUE TENHA GERADO  

INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(Conforme preconiza o PRODIST Módulo 8 Seção 8.2 Item 5.12.1 h) 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D 

Av. Joaquim Porto Villanova, 201- Prédio A, Sala 721 

Bairro Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS - Brasil 

CEP 91410-400 

                                                                                                                  20                                                                                   www.ceee.com.br 

 



RELATÓRIO DE EVENTO QUE TENHA GERADO  

INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(Conforme preconiza o PRODIST Módulo 8 Seção 8.2 Item 5.12.1 h) 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D 

Av. Joaquim Porto Villanova, 201- Prédio A, Sala 721 

Bairro Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS - Brasil 

CEP 91410-400 

                                                                                                                  21                                                                                   www.ceee.com.br 

 



RELATÓRIO DE EVENTO QUE TENHA GERADO  

INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(Conforme preconiza o PRODIST Módulo 8 Seção 8.2 Item 5.12.1 h) 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D 

Av. Joaquim Porto Villanova, 201- Prédio A, Sala 721 

Bairro Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS - Brasil 

CEP 91410-400 

                                                                                                                  22                                                                                   www.ceee.com.br 

 

 



RELATÓRIO DE EVENTO QUE TENHA GERADO  

INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(Conforme preconiza o PRODIST Módulo 8 Seção 8.2 Item 5.12.1 h) 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D 

Av. Joaquim Porto Villanova, 201- Prédio A, Sala 721 

Bairro Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS - Brasil 

CEP 91410-400 

                                                                                                                  23                                                                                   www.ceee.com.br 

xvi.b) Matérias Jornalísticas 

Extrato da Clipagem Eletrônica de matérias jornalísticas emitida pela 

Coordenadoria de Comunicação Social do Grupo CEEE 

Clipagem Eletrônica 

Correio do Povo | Porto Alegre/RS 

11/07/2020 | Cidades | Pág. 10 | 72.00 cm/col  

Chuvas intensas afetam 29 municípios no Estado  

Balanço da Defesa Civil Estadual aponta 3,8 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas no RS 

devido a inundações, enxurradas ou deslizamentos  

Chega a 29 o número de municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, conforme o 

boletim desta sexta-feira da Defesa Civil Estadual. O balanço aponta 3.850 pessoas fora de 

casa devido a inundações, enxurradas ou deslizamentos. O órgão também confirmou a 

segunda morte no Estado em razão das fortes precipitações. Foi encontrado na quinta-feira 

o corpo de Nestor Mazarolo, de 73 anos, que teve o veículo arrastado... 

Sul 21 | Porto Alegre/RS  

12/07/2020 | 4 banner(s)  

Inmet prevê chuvas intensas no RS e em SC neste domingo  

Galpão destruído no município de palmitos. Foto: Defesa Civil de SC/Divulgação  

 

Por Kelly Oliveira  

Da Agência Brasil  

 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas neste domingo (12) em 

regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

De acordo com aviso do Inmet, o volume de chuvas deve ficar entre 20 e 30 milímetros por 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=2af91dba65c3.8776015.14720812&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=e8e6cf93c8b1.8776015.14730157&rn=1
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hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos intensos... 

 

SBT | Porto Alegre/RS  

13/07/2020 | 12h40m | SBT Rio Grande | 05m48s  

Região das Ilhas com atenção máxima  

 

SBT | São Paulo/SP  

13/07/2020 | 04h56m | Primeiro Impacto | 02m40s  

Chuva volta a castigar o RS  

 

Correio do Povo | Porto Alegre/RS  

14/07/2020 | Geral | Pág. 13 | 40.00 cm/col  

Arquipélago continua em alerta  

A Defesa Civil de Porto Alegre, com base no monitoramento hidrológico da Sala de Situação 

(Sema/RS), prorrogou o alerta de inundação na região do Arquipélago até amanhã. 

Conforme o órgão, os principais rios das bacias da metade ...  

 

Jornal do Comércio | Porto Alegre/RS  

14/07/2020 | Capa | Pág. 1 | 6.00 cm/col  

Nível dos rios segue elevado mesmo após chuva parar  

Página 20  

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=31e48de2af43.8777328.14733217&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=ed542438032f.8777328.14732723&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=8575e4ef84ff.8779374.14739050&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=338958e84830.8779374.14739049&rn=1
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14/07/2020 | Geral | Pág. 20 | 100.00 cm/col  

Situação do rios ainda requer atenção  

Na região do Arquipélago, em Porto Alegre, alerta de inundação foi 

prorrogado até amanhã  

Depois de uma semana marcada por vento forte e chuva ocasionados pelo ciclone 

extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, os gaúchos continuam sentindo os reflexos do 

evento. Isso porque, mesmo após uma semana, o nível dos ...  

 

O Sul | Porto Alegre/RS  

14/07/2020 | Geral | Pág. 51 | 85.00 cm/col  

Defesa Civil de Porto Alegre prorroga alerta de inundação na região das 

ilhas até quarta-feira.  

A Defesa Civil de Porto Alegre, com base no monitoramento hidrológico da Sala de Situação 

da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, prorrogou o alerta de inundação na 

região das ilhas até esta quarta-feira (15). A decisão foi ...  

 

 

 

 

Clipagem Eletrônica 

Coordenadoria de Comunicação Social - Grupo CEEE 

Fone: (51) 3382-4660 - clipagem@ceee.com.br 

 

 

Relatório emitido pela  

Divisão de Operação 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 

CEEE-D 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=05f96383f65e.8779374.14739012&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=973e230333d0.8779374.14739289&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=973e230333d0.8779374.14739289&rn=1
mailto:clipagem@ceee.com.br

