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Regional: Sul         Data: 14/12/2019 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2019-013 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

Não foi emitido decreto 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência – Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar da área atingida) 

Situação de emergência decorrente de incêndio provocado por vandalismo 

ocorrido na área de concessão da CEEE-D, impactando sobremaneira o 

fornecimento de energia elétrica no município de Pelotas/RS, que ultrapassou o 

limite do CHI da CEEE-D. 

iii.a) Mapas geoelétricos com diagramas unifilares das poligonais dos conjuntos das áreas 

atingidas pelas ocorrências emergenciais.  

Registro das Poligonais dos Conjuntos e Diagramas Unifilares do Sistema de Distribuição de Média 

Tensão – Evento 20191214 (LT PEL3xPEL4) 

 O símbolo representa subestação do sistema de transmissão em alta tensão de 230 kV 

 O símbolo representa subestação do sistema de distribuição em alta tensão de 138 kV 

 O símbolo representa subestação do sistema de distribuição em alta tensão de 69 kV 

 As ocorrências são sinalizadas pelo símbolo “ “ nos locais onde ocorreram as interrupções 

 Diagramas unifilares dos conjuntos da Gerência Regional Sul 
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Registro das Poligonais dos Conjuntos e Diagramas Unifilares do Sistema de Distribuição de 

Alta Tensão  

 O símbolo  representa subestação do sistema de transmissão em alta tensão de 500 kV 

 O símbolo representa subestação do sistema de transmissão em alta tensão de 230 kV 

 O símbolo representa subestação do sistema de distribuição em alta tensão de 138 kV (as 

linhas são representadas na mesma cor) 

 O símbolo representa subestação do sistema de distribuição em alta tensão de 69 kV (as 

linhas são representadas na mesma cor) 

 As ocorrências são sinalizadas pelo símbolo “ “ nos locais onde ocorreram as interrupções 

Conjuntos da Gerência Regional Sul: Canguçu, Pelotas 3, Pelotas 4. 
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iv. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 

(Detalhar danos em subestações, quantificar ocorrências por causa/serviço na rede primária e secundária, quantificar 

danos em chaves, transformadores )  

Os danos causados a rede/sistema estão abaixo classificados conforme registro dos 

serviços executados pelas equipes de campo para recomposição do sistema elétrico, e 

estão separados pela abrangência de defeito por ocorrência, sendo na rede primária 

ou rede secundária.  

SERVIÇOS NA REDE PRIMÁRIA OCORRÊNCIAS 

MANOBRA EM CHAVE 3 

RECOMPOSIÇÃO - MEIO AMBIENTE 3 

DISJUNTOR ALIMENTADOR 2 

 

Quanto aos fatos geradores/causas, estes estão distribuídos entre as ocorrências do 

meio ambiente conforme tabelas abaixo, sendo na rede primária ou na rede 

secundária.  

FATOS GERADORES NA REDE PRIMÁRIA OCORRÊNCIAS 

QUEIMA OU INCÊNDIO 3 

 

v. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

(Acionamento do Plano de contingências, nível da contingência; número de pessoas envolvidas e número de equipes 

do Relatório de Análise do Atendimento) 

Em decorrência do evento climático a Central de Monitoramento dos Sistemas 

registrou Contingência para acionamento do Plano de Atendimento Emergencial com 

ações respectivas aos níveis da contingência nas áreas atingidas. 

O número total de pessoas envolvidas e equipes de campo alocadas para os 

atendimentos da contingência estão demonstradas no quadro a seguir. 
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vi. Tempo de preparação, de deslocamento e de execução das equipes 

 

vii. Número de unidades consumidoras atingidas 

 

viii. Municípios atingidos 

 
 

ix. Subestações atingidas 

 
 

x. Quantidade de interrupções 

 

xi. Data e hora do início da primeira interrupção 

 

xii. Data e hora do término da última interrupção 
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xiii. Média de duração das interrupções 

 

xiv. Duração da interrupção mais longa 

 

xv. Soma do CHI das interrupções 
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xvi. Registros diversos que evidenciem a classificação em ISE 

(Evidência do evento comprovada por imagens captadas pela CEEE-D ou extraídas da Clipagem Eletrônica, Boletim 

meteorológico, Matérias jornalísticas com links da Clipagem eletrônica) 

 

xvi.a) Imagens Fotográficas 

 Extrato do informativo interno MNC nº 4078 com imagens captadas durante o 

atendimento. 
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xvi.b) Boletim de Ocorrência Policial 

 Extrato da Ocorrência Policial nº 28137/2019/152010 emitida pela 18ª Delegacia de 

Polícia Regional do Interior Pelotas – DPPA 
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xvi.c) Matérias Jornalísticas 

Extrato da Clipagem Eletrônica de matérias jornalísticas emitida pela Coordenadoria de 

Comunicação Social do Grupo CEEE 

Clipagem Eletrônica 

Gaúcha FM 93,7 MHz | Porto Alegre/RS 

15/12/2019 | 12h52m | Correspondente Ipiranga | 00m26s  

CEEE restabeleceu a energia elétrica para os 26 mil clientes que ficaram sem luz no sul do 

Estado  

15/12/2019 | 05h02m | Notícia na Hora Certa | 00m32s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

15/12/2019 | 04h01m | Notícia na Hora Certa | 00m37s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

15/12/2019 | 02h00m | Notícia na Hora Certa | 00m19s  

CEEE altera previsão de retorno da luz para municípios do sul do Estado  

15/12/2019 | 01h02m | Notícia na Hora Certa | 00m36s  

CEEE altera previsão de retorno da luz para municípios do sul do Estado  

14/12/2019 | 23h00m | Notícia na Hora Certa | 00m14s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

14/12/2019 | 22h00m | Notícia na Hora Certa | 00m14s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

14/12/2019 | 21h01m | Notícia na Hora Certa | 00m38s  

CEEE afirma que a luz irá voltar a uma hora da madrugada para moradores, de pelo menos, 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=b31c52e214fa.8031339.13222253&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=b31c52e214fa.8031339.13222253&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=8a7cc0b08677.8031339.13221715&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=b8ed7809ea44.8031339.13221711&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=02177ab1041f.8031339.13221695&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=94553de35413.8031339.13221694&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=94a6ac646102.8031339.13221512&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=3bd514f432e5.8031339.13221504&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=ab4f5cbbddb1.8031339.13221497&rn=1
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cinco cidades do sul do Estado  

14/12/2019 | 21h00m | Notícia na Hora Certa | 00m09s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

14/12/2019 | 20h01m | Correspondente Ipiranga | 00m46s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

14/12/2019 | 20h00m | Correspondente Ipiranga | 00m10s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

14/12/2019 | 19h01m | Notícia na Hora Certa | 00m47s  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Estado  

14/12/2019 | 18h00m | Notícia na Hora Certa | 00m19s  

Incêndio em vegetação afeta linha de transmissão de energia elétrica e deixa 26 mil pontos 

sem luz no sul do estado  

 

 

Canguçu em Foco | Cangucu/RS  

15/12/2019  

Restabelecido fornecimento de energia  

O fornecimento de energia para a zona Sul do RS, dos clientes atendidos pela CEEE, ocorreu 

por volta de 03h00 deste domingo (15), em Canguçu. Foram mais de 12 horas sem energia.  

Equipes da companhia realizaram trabalho de recomposição da linha de transmissão que 

liga as subestações Pelotas 3 e Pelotas 4. A estrutura foi avariada por incêndio na tarde de 

Sábado (14), na estrada da Barbuda, próximo  

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=fb7aa2f362bf.8031339.13221494&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=9ff540299e00.8031339.13221460&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=bbf25421b173.8031339.13221458&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=3a2f6233d12e.8031339.13221452&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=34e8ca60e769.8031339.13221102&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=34e8ca60e769.8031339.13221102&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=a8f7601f3b65.8031339.13221443&rn=1
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14/12/2019  

Clientes da CEEE ficaram sem energia na região  

Aproximadamente 26 mil clientes da CEEE foram afetados pela falta de energia na tarde 

deste sábado (14/12) devido a problemas gerados pela colocação de fogo próximo a rede de 

transmissão da empresa que causou danos em um gerador.  

As equipes trabalham sem previsão do retorno no fornecimento.  

Clientes de Pelotas, Canguçu e Morro Redondo sofrendo com o apagão entre as subestações 

Pelotas 3 e 4.  

 

Diário Popular | Pelotas/RS  

15/12/2019  

Incêndio deixa 26 mil pessoas sem luz na região  

Residências em Pelotas, Canguçu, Piratini, Arroio do Padre e Morro Redondo foram atingidas 

por ocorrência na estrada da Barbuda  

Por: Redação  

web@diariopopular.com.br  

De acordo com a assessoria de imprensa da CEEE, uma das estruturas das subestações foi 

atingida por um incêndio em mato localizado na estrada da Barbuda (Foto: Divulgação - DP)  

Um incêndio deixou 26 mil pessoas sem energia elétrica nos municípios de Pelotas, Canguçu, 

Arroio do Padre, Piratini e Morro Redondo da tarde do sábado até a madrugada do 

domingo. A oco  

 

GaúchaZH | Porto Alegre/RS 

14/12/2019  

Incêndio provoca falta de luz no sul do Rio Grande do Sul  

Mais de 20 mil clientes da CEEE estão sem energia após fogo atingir linha de transmissão  

Poste caiu após incêndio na área rural de PelotasCEEE / Twitter/ DivulgaçãoUm incêndio em 

uma área de mato na Estrada da Barbuda, zona rural de Pelotas, no sul do Estado, deixa cerca 

de 26 mil clientes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) sem luz na tarde deste 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=d16e29bea931.8031339.13222141&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=e15fadcb9f98.8031339.13221852&rn=1
mailto:web@diariopopular.com.br
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=66e8287476ad.8031339.13221502&rn=1


RELATÓRIO DE EVENTO QUE TENHA GERADO  

INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(Conforme preconiza o PRODIST Módulo 8 Seção 8.2 Item 5.12.1 h) 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D 

Av. Joaquim Porto Villanova, 201- Prédio A, Sala 721 

Bairro Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS - Brasil 

CEP 91410-400 

                                                                                                                  15                                                                                   www.ceee.com.br 

sábado (14). O fogo atingiu uma linha de transmissão, deixando pelo menos quatro municípios 

sem energia elétrica.  

 

Clipagem Eletrônica 

Coordenadoria de Comunicação Social - Grupo CEEE 

Fone: (51) 3382-4660 - clipagem@ceee.com.br 
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