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Regiões: Sul, Centro Sul, Litoral Sul e Metropolitana.     Data: 12-13/02/2021 

 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2021-005 

 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

Não foi emitido decreto 

 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência – Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar da área atingida) 

Situação de emergência decorrente do desenvolvimento de áreas de instabilidade 

sobre o Rio Grande do Sul associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica 

provocou pancadas de chuvas fortes e temporais localizados sobre o centro, sul e 

parte do leste gaúcho.  

 

iii.a) Mapas geoelétricos com diagramas unifilares das poligonais dos conjuntos das áreas 

atingidas pelas ocorrências emergenciais.  
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Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 

(Detalhar danos em subestações, quantificar ocorrências por causa/serviço na rede primária e secundária, quantificar 

danos em chaves, transformadores )  
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iv. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

(Acionamento do Plano de contingências, nível da contingência; número de pessoas envolvidas e número de equipes 

do Relatório de Análise do Atendimento) 

Em decorrência do evento climático a Central de Monitoramento dos Sistemas 

registrou Contingência para acionamento do Plano de Atendimento Emergencial com 

ações respectivas aos níveis da contingência nas áreas atingidas. 

O número total de pessoas envolvidas e equipes de campo alocadas para os 

atendimentos da contingência estão demonstradas no quadro a seguir. 

 

 

v. Tempo de preparação, de deslocamento e de execução das equipes 

 

vi. Número de unidades consumidoras atingidas 
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vii. Municípios atingidos 

 

viii. Subestações atingidas 

 
ix. Quantidade de interrupções 
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x. Data e hora do início da primeira interrupção 

 

xi. Data e hora do término da última interrupção 

 

xii. Média de duração das interrupções 

 

xiii. Duração da interrupção mais longa 

 

xiv. Soma do CHI das interrupções 
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xv. Registros diversos que evidenciem a classificação em ISE 

(Evidência do evento comprovada por imagens captadas pela CEEE-D ou extraídas da Clipagem Eletrônica, Boletim 

meteorológico, Matérias jornalísticas com links da Clipagem eletrônica) 

xvi.a) Boletim Meteorológico 

Extrato do Relatório Meteorológico emitido pela Companhia Estadual de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica – CEEE GT. 

Relatório Meteorológico 
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xvi.b) Matérias Jornalísticas 

Extrato da Clipagem Eletrônica de matérias jornalísticas emitida pela 

Coordenadoria de Comunicação Social do Grupo CEEE 

Clipagem Eletrônica 

Gaúcha FM 93,7 MHz | Porto Alegre/RS  

12/02/2021 | 14h30m | Sala de Redação | 00m18s  

Temporal em Pelotas causa diversos transtornos para a cidade  

Correio do Povo | Porto Alegre/RS  

13/02/2021 | Serviços | Pág. 15 | 40.00 cm/col  

Temporais pelo Estado causam transtornos  

O Rio Grande do Sul teve na sexta-feira o quinto dia seguido com temporais. Ainda no 

começo da tarde, tempestade com chuva torrencial e rajadas de vento atingiu Pelotas. A 

chuva torrencial alagou ruas e um raio atingiu subestação da CEEE com falta de luz em 80 

mil unidades consumidoras. Também no sul gaúcho, a chuva muito forte provocou 

alagamentos em Bagé, a ponto de a água invadir casas, e nas áreas do Chuí e de... 

 

Diário Popular | Pelotas/RS  

13/02/2021 | Capa | Pág. 1 | 24.00 cm/col  

Temporal e queda de luz interrompem vacinação em Pelotas  

Raio que danificou uma das subestações da CEEE deixou cerca de 80 mil clientes sem 

energia durante parte da sexta-feira e fez prefeitura suspender a imunização de idosos 

nas Unidades Básicas de Saúde. Grande volume de chuva em poucas horas também 

provocou alagamentos. 

https://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=031d0cb96642.9595303.16193417&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=063ebf93e2b8.9604573.16196966&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=cff3b50c8333.9604573.16197954&rn=0
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Página 3  

13/02/2021 | Editorial | Pág. 3 | 160.00 cm/col  

Raio provoca apagão na cidade  

Descarga elétrica atingiu subestação da CEEE e deixou 80 mil clientes sem luz em Pelotas  

O mau tempo causou transtornos em várias cidades da Zona Sul. O munícipio mais 

atingido pelo temporal foi Pelotas, onde houve registros de alagamentos e falta de luz, 

que interromperam diversos serviços durante a tarde desta sexta-feira. A parte mais 

crítica aconteceu pouco depois do meio-dia, quando o acumulado de chuva chegou 

próximo dos 40 milímetros. Este volume de água em tão pouco tempo acabou gerando...  

 

Bandeirantes FM 94,9 MHz | Porto Alegre/RS  

12/02/2021 | 18h10m | Tempo Real | 02m06s  

Queda de raio em subestação deixa mais de 80 mil clientes sem energia elétrica em 

Pelotas  

 

BandNews FM 99,3 MHz | Porto Alegre/RS  

12/02/2021 | 16h38m | Band News Tarde | 00m22s  

Queda de raio em subestação deixa mais de 80 mil clientes sem energia elétrica em 

Pelotas  

 

Difusora FM 103,9 MHz | Bage/RS  

12/02/2021 | 08h56m | Jornal da Manhã | 01m01s  

Problemas de falta de luz estão mais frequentes na região do Cassino  

 

 

 

 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=1dc189012b62.9604573.16197938&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=28cc88df8b77.9604573.16195317&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=28cc88df8b77.9604573.16195317&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=91d7dc420e3f.9604573.16194643&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=91d7dc420e3f.9604573.16194643&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=721fd8ab298b.9604573.16194362&rn=0
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Gaúcha FM 93,7 MHz | Porto Alegre/RS  

13/02/2021 | 09h02m | Notícia na Hora Certa | 01m00s  

Moradores de seis bairros de Porto Alegre vão ficar sem luz neste sábado  

13/02/2021 | 06h56m | Gaúcha Hoje | 02m01s  

Pelotas e Rio Grande terão mutirão de vacinação  

13/02/2021 | 05h48m | Gaúcha Hoje | 01m26s  

Alerta para possibilidade de temporal no RS  

13/02/2021 | 05h02m | Notícia na Hora Certa | 00m48s  

Moradores de seis bairros capital ficam sem luz neste sábado  

12/02/2021 | 18h58m | Correspondente Ipiranga | 00m44s  

Vacinação contra o coronavírus é suspensa em Pelotas, por falta de energia elétrica  

12/02/2021 | 18h03m | Notícia na Hora Certa | 00m55s  

Por falta de luz, Prefeitura de Pelotas suspende vacinação contra o coronavírus  

12/02/2021 | 16h49m | Chamada Geral 2° Edição | 01m15s  

Temporal deixa 80 mil pontos sem luz e causa suspensão da vacinação em Pelotas  

12/02/2021 | 15h02m | Notícia na Hora Certa | 01m06s  

Temporal que atinge litoral do estado deixa cerca de 80 mil pontos em Pelotas  

12/02/2021 | 14h35m | Gaúcha + | 03m21s  

Informações sobre a falta de energia elétrica na região de Pelotas  

 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=ac86f0c18fa6.9604573.16198168&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=4b64173994c6.9604573.16197410&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=66c5c6fc856b.9604573.16197214&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=a744957374a7.9604573.16197158&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=abd2c6f0ac4b.9604573.16195592&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=8150b702ea55.9604573.16195068&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=122b4d333744.9604573.16194501&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=a122f38d7a2a.9604573.16193669&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=c092c77ea07d.9604573.16193531&rn=0
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Band TV | Porto Alegre/RS  

12/02/2021 | 19h07m | Band Cidade | 00m40s  

Diminui para 13 mil o número de clientes sem fornecimento de energia elétrica em Pelotas  

 

Record | Porto Alegre/RS  

12/02/2021 | 19h49m | Rio Grande Record | 00m26s  

Pelotas: Queda de raio deixa moradores sem luz  

 

Ulbra TV | Porto Alegre/RS  

12/02/2021 | 18h14m | Conexão RS | 01m00s  

80 mil sem luz em Pelotas: Raio atingiu subestação da CEEE  

 

 

 

 

Clipagem Eletrônica 

Coordenadoria de Comunicação Social - Grupo CEEE 

Fone: (51) 3382-4660 - clipagem@ceee.com.br 

 

 

Relatório emitido pela  

Divisão de Operação 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 

CEEE-D 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=96ab1feb9e74.9604573.16195460&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=28cb96cfdc01.9604573.16195695&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=00d38384622c.9604573.16196073&rn=0
mailto:clipagem@ceee.com.br

