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Regional: Campanha, Centro Sul, Litoral Sul, Metropolitana e Sul Data: 18/03/2018 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2018-003 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

Não foi emitido decreto 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência ς Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar da área atingida) 

Situação de emergência decorrente da atuação de áreas de instabilidade 

associadas ao avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul que provocou 

pancadas de chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de ventos moderados a 

fortes em diversos municípios do Estado gaúcho.  
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iii.a) Mapas geoelétricos com diagramas unifilares das poligonais dos conjuntos das áreas 

atingidas pelas ocorrências emergenciais.  

 O símbolo representa subestação do sistema de transmissão em alta tensão de 230 kV 

 O símbolo representa subestação do sistema de distribuição em alta tensão de 138 kV 

 O símbolo representa subestação do sistema de distribuição em alta tensão de 69 kV 

 !ǎ ƻŎƻǊǊşƴŎƛŀǎ ǎńƻ ǎƛƴŀƭƛȊŀŘŀǎ ǇŜƭƻ ǎƝƳōƻƭƻ άά ƴƻǎ ƭƻŎŀƛǎ ƻƴŘŜ ƻŎƻǊǊŜǊŀƳ ŀǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇœƿŜǎ 

 

Diagramas unifilares dos conjuntos da Gerência Regional da Campanha 
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Diagramas unifilares dos conjuntos da Gerência Regional Centro Sul 
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Diagramas unifilares dos conjuntos da Gerência Regional Litoral Sul 

  

  

  

 


