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Regiões: Campanha, Sul, Centro Sul, Litoral Sul, Litoral Norte e Metropolitana.  Data: 28/05/2021 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2021-008 

 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

Não foi emitido decreto 

 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência – Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar da área atingida) 

Situação de emergência decorrente de uma frente fria que avançou pelo sul da 
América do Sul, se aproximando do Rio Grande do Sul. Além do sistema frontal, uma 
área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai também mantinha as 
condições atmosféricas favoráveis à formação de áreas de instabilidade sobre o Sul do 
Brasil. Esses fatores provocaram tempestades com raios e chuva extremamente 
volumosa nas áreas de concessão da CEEE-D  
 

iii.a) Mapas geoelétricos com diagramas unifilares das poligonais dos conjuntos das áreas 

atingidas pelas ocorrências emergenciais.  
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iv. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 

(Detalhar danos em subestações, quantificar ocorrências por causa/serviço na rede primária e secundária, quantificar 

danos em chaves, transformadores )  
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v. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

(Acionamento do Plano de contingências, nível da contingência; número de pessoas envolvidas e número de equipes 

do Relatório de Análise do Atendimento) 

Em decorrência do evento climático a Central de Monitoramento dos Sistemas 

registrou Contingência para acionamento do Plano de Atendimento Emergencial com 

ações respectivas aos níveis da contingência nas áreas atingidas. 

O número total de pessoas envolvidas e equipes de campo alocadas para os 

atendimentos da contingência estão demonstradas no quadro a seguir. 

 

 

vi. Tempo de preparação, de deslocamento e de execução das equipes 
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vii. Número de unidades consumidoras atingidas 

 

viii. Municípios atingidos 
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ix. Subestações atingidas 
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x. Quantidade de interrupções 

 

xi. Data e hora do início da primeira interrupção 
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xii. Data e hora do término da última interrupção 

 

xiii. Média de duração das interrupções 

 

xiv. Duração da interrupção mais longa 

 

xv. Soma do CHI das interrupções 
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xvi. Registros diversos que evidenciem a classificação em ISE 

(Evidência do evento comprovada por imagens captadas pela CEEE-D ou extraídas da Clipagem Eletrônica, Boletim 

meteorológico, Matérias jornalísticas com links da Clipagem eletrônica) 

xvi.a) Boletim Meteorológico 

Extrato do Relatório Meteorológico emitido por Clima Tempo Meteorologia 

Relatório Meteorológico 
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xvi.b) Matérias Jornalísticas 

Extrato da Clipagem Eletrônica de matérias jornalísticas emitida pela 

Coordenadoria de Comunicação Social do Grupo CEEE 

Clipagem Eletrônica 

Pampa FM 97,5 MHz | Porto Alegre/RS  

28/05/2021 | 13h05m | Pampa Notícias | 00m54s  

Chuva causa transtornos em Porto Alegre  

28/05/2021 | 12h26m | Pampa na Tarde | 02m16s  

Chuva deixa bairros sem luz em Porto Alegre  

RBS TV | Porto Alegre/RS  

28/05/2021 | 12h33m | Jornal do Almoço | 01m35s  

Previsão do tempo - Chuva já causa falta de luz na capital  

 

Record | Porto Alegre/RS  

28/05/2021 | 13h14m | Balanço Geral | 07m57s  

Agora: alerta de chuva e risco de temporais 

no RS  

 

 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=aa3dc2f70c05.9991202.16992837&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=d16940d13cf1.9991202.16992762&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=ef0c68dba878.9991202.16991879&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=b08daede2756.9991202.16992554&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=b08daede2756.9991202.16992554&rn=0
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Pampa FM 97,5 MHz | Porto Alegre/RS  

29/05/2021 | 07h05m | Pampa Bom Dia | 16m06s  

Apresentadores comentam sobre as chuvas que atingiram o RS nesta sexta e Porto Alegre  

 

 

Record | Porto Alegre/RS  

29/05/2021 | 13h20m | Balanço Geral | 04m34s  

Chuvarada na capital  

29/05/2021 | 13h08m | Balanço Geral | 00m44s  

Escalada/Manchetes: Chuvarada na capital  

28/05/2021 | 18h01m | Cidade Alerta | 01m22s  

Escalada/Manchetes: Chuva e alagamento em vários pontos da capital  

 

Ulbra TV | Porto Alegre/RS  

28/05/2021 | 17h34m | Conexão RS | 00m46s  

Forte Chuva em Porto Alegre  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=fb2308a06649.10001035.17005435&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=35b47c336d0f.10001035.17003646&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=cb296d55de69.10001035.17003540&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=003bb1c04077.10001035.16996155&rn=0
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=6359e5c8b57a.10001035.16998716&rn=0
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GZH | Porto Alegre/RS  

28/05/2021 | 3 banner(s)  

Chuva deixa bairros de Porto Alegre sem luz na manhã desta sexta-feira  

CEEE está avaliando a situação e ainda não confirma número de clientes afetados  

Em Porto Alegre, chuva veio acompanhado do barulho de raios e assustou moradoresLauro 

Alves / Agencia RBSEm Porto Alegre, chuva veio acompanhado do barulho de raios e 

assustou moradoresLauro Alves / Agencia RBSEm Porto Alegre, chuva veio acompanhado do 

barulho de raios e assustou moradoresLauro Alves / Agencia RBS1 / 4A chuva que começou 

por volta das 10h em Porto Alegre já causa problemas em diferentes áreas da...  

 

 

 

Clipagem Eletrônica 

Coordenadoria de Comunicação Social - Grupo CEEE 

Fone: (51) 3382-4660 - clipagem@ceee.com.br 

 

 

Relatório emitido pela  

Divisão de Operação 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 

CEEE-D 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=3f9de0519953.10001035.16995338&rn=0
mailto:clipagem@ceee.com.br

