
RELATÓRIO DE EVENTO QUE TENHA GERADO  

INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
(Conforme preconiza o PRODIST Módulo 8 Seção 8.2 Item 5.12.1 h) 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D 

Av. Joaquim Porto Villanova, 201- Prédio A, Sala 721 

Bairro Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS - Brasil 

CEP 91410-400 

                                                                                                         1                                                                                               www.ceee.com.br 

Regional: Sul, município de Arroio Grande    Data: 13/04/2016 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2016-009 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

DEC 2016-009 

Decreto nº 083 de 14 de abril de 2016 emitido pela Prefeitura Municipal de Arroio 

Grande. 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência – Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar do SGD da área atingida) 

Situação de emergência decorrente de fortes chuvas que originaram alagamentos 

deixando o solo encharcado e diversos pontos de estradas municipais em situação 

precária com trafegabilidade interrompida. 

iii.a) Mapa geoelétrico com poligonais dos conjuntos e diagrama unifilar 

15360 – Arroio Grande 12543 - Jaguarão 
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12548 – Pedro Osório 

 
 

iv. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 

((Detalhar danos em subestações, quantificar ocorrências por causa/serviço na rede primária e secundária, quantificar 

danos em chaves, transformadores – Dados extraídos do arquivo DAN 2016-009)  

Os danos causados a rede/sistema estão abaixo classificados conforme registro dos 

serviços executados pelas equipes de campo, separados pela abrangência do defeito 

por ocorrência, sendo estes na rede primária ou rede secundária. 

SERVICOS NA REDE PRIMÁRIA OCORRÊNCIAS 

ELO FUSIVEL 18 

CONDUTOR ARREBENTADO 5 

CHAVE DANIFICADA 1 

CONDUTOR DESAMARRADO (AMARRILHO) 1 

DISJUNTOR ALIMENTADOR 1 

PASSAGEM 1 

PODA DE ARVORE 1 

POSTE 1 

RELIGADOR 1 

RETIRADA DE OBJETO ESTRANHO 1 

 
 

SERVIÇOS NA REDE SECUNDÁRIA OCORRÊNCIAS 

ELO FUSIVEL 6 

PODA DE ARVORE 3 

CONDUTOR ARREBENTADO 2 

GRAMPO LINHA VIVA 2 

CONDUTOR DESREGULADO 1 

CONEXAO 1 
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Quanto ao fato gerador/causa estão distribuídos entre as ocorrências pelo grupo meio 

ambiente conforme tabelas abaixo sendo estes na rede primária ou rede secundária. 

FATO GERADOR NA REDE PRIMARIA OCORRÊNCIAS 

VENTO 11 

DESCARGA ELETRICA 8 

EROSAO 1 

INUNDACAO 1 

QUEDA DE ARVORE 1 

  

  

FATO GERADOR NA REDE SECUNDARIA OCORRÊNCIAS 

VEGETAL 5 

DESCARGA ELETRICA 3 

VENTO 3 

 

Relação dos equipamentos danificados – Seccionadoras 

TIPO DESCRIÇÃO OCORRÊNCIAS 

CF CHAVE FUSÍVEL 17 

FU CHAVE FACA UNIPOLAR 1 

 

Número da 
chave 

Tipo 
Número da 

chave 
Tipo 

Número da 
chave 

Tipo 
Número da 

chave 
Tipo 

013000120 CF 013000101 CF 110000460 CF 071000254 CF 

051200833 CF 013000417 CF 071000668 CF 146000205 CF 

013000051 CF 013000168 CF 110000006 CF 071000101 CF 

013000074 CF 013000015 CF 071000047 CF 013000241 FU 

04115B CF 013000026 CF 
     

Relação dos equipamentos danificados – Transformadoras 
 

OCORRÊNCIAS  10 

Números dos Transformadores 

071010775 013001645 013001650 13001667 013009365 013012850 110001555 146021295 

146021294 013001645 
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v. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

(Acionamento do Plano de contingências, nível da contingência, número de pessoas envolvidas, número de equipes) 

Em decorrência do evento climático a Central de Monitoramento dos Sistemas 

registrou o Nível de Contingência 1 que acionaram o Plano de Atendimento 

Emergencial com ações respectivas aos níveis da contingência no município atingido 

O número total de pessoas envolvidas foi 38, sendo 5 as equipes de campo alocadas 

para os atendimentos da contingência. 

vi. Tempo de preparação, de deslocamento e de execução das equipes 

 

vii. Número de unidades consumidoras atingidas 

 

viii. Municípios atingidos 

 

ix. Subestações atingidas 

 

x. Quantidade de interrupções 

 

xi. Data e hora do início da primeira interrupção 
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xii. Data e hora do término da última interrupção 

 

xiii. Média de duração das interrupções 

 

xiv. Duração da interrupção mais longa 

 

xv. Soma do CHI das interrupções 

 

xvi. Registros diversos que evidenciem a classificação em ISE 

(Evidência do evento comprovada por imagens captadas pela CEEE-D ou extraídas da Clipagem Eletrônica, Boletim 

meteorológico, Matérias jornalísticas com links da Clipagem eletrônica) 
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xvi.a) Boletim Meteorológico 

Relatório Meteorológico  

Data: 13 de abril de 2016 

Região: gerência regional Sul. 

Hora aproximada do inicio do evento: 10:00. 

Duração aproximada do evento: 2 horas. 

Código COBRADE: 1.3.2.1.4 

 

No dia 13 de abril de 2016 a atuação de áreas de instabilidade associadas à 

presença de uma frente fria sobre o Uruguai provocaram chuvas fortes e temporais 

localizados sobre a maioria das regiões do Rio Grande do Sul.  

As imagens de satélite representadas pela figura 1 mostram a presença de 

nuvens de elevado desenvolvimento vertical atuando sobre o sul gaúcho. Nesta região 

houve registro de chuvas fortes e trovoadas durante o período da manhã do dia 13. 

Em relação às descargas atmosféricas, os dados da rede STARNET (figura 2), 

disponibilizados pelo site da Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (DSA/INPE), indicam incidência de descargas 

localizadas sobre a região sul durante a manhã do dia 13 de abril. 

A sequência de imagens representada pela figura 3 mostra os dados do radar 

meteorológico situado no município de Canguçu, as quais indicam a atuação de áreas 

de instabilidade com núcleos mais desenvolvidos atuando sobre o extremo sul do 

Estado no final da manhã do dia 13 de abril. Observa-se nestas imagens a presença de 

áreas com refletividade entre 40 e 45dBZ. Valores de refletividade deste patamar 

muitas vezes estão associados a chuvas moderadas a fortes. 

Sobre a região do município de Arroio Grande as condições atmosféricas 

apresentavam-se favoráveis a ocorrência de chuvas fortes durante o período da 

manhã do dia 13 de abril. Embora não haja dados meteorológicos padronizados sobre 

o município, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia situada na 

cidade de Jaguarão, vizinha ao município de Arroio Grande, indica chuvas fortes no 

final da manhã. O acumulado de chuva sobre a região foi de 36,4 mm.  
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13:30 UTC (10:30 local) 14:00 UTC (11:00 local) 

Figura 1 – Imagens de satélite sobre o Rio Grande do Sul durante a manhã do dia 

13/04/2016. Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (DSA/INPE). 

 

13:49 UTC (10:49 local) 

Figura 2 – Mapa mostrando a incidência de descargas atmosféricas sobre o Rio Grande 

do Sul durante o final da manhã do dia 13/04/2016. Os pontos vermelhos indicam 

incidência de descargas atmosféricas. Fonte: Divisão de Satélites e Sistemas 

Ambientais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DSA/INPE). 
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13:30 UTC (10:30 local) 14:00 UTC (11:00 local) 

Figura 3 – Sequência de imagens do radar meteorológico situado no município de 

Canguçu/RS na manhã do dia 13/04/2016. Fonte: REDEMET 

Rogério de Lima Saldanha 

Meteorologista 

CREA-RS 113797 

Departamento de Operação do 

Sistema 

Cia. Estadual de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica –  

CEEE-GT
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xvi.b) Matérias Jornalísticas 

Matéria Extraída do “Jornal Correio do Sul Regional” 

 


