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Regional: Campanha, Sul, e Litoral Sul.       Data: 22-23/05/2020 

i. Código único do relatório 

(REL ano-número sequencial) 

REL 2020-005 

 

ii. Informações sobre o Decreto 

(Número de identificação do documento, órgão emissor) 

Não foi emitido decreto 

 

iii. Descrição detalhada do evento 

(Detalhes da situação de emergência – Incluir tela de mapa geoelétrico com diagrama unifilar da área atingida) 

Situação de emergência decorrente do desenvolvimento de um ciclone extratropical 

sobre o oceano Atlântico, próximo à costa do Rio Grande do Sul, provocou rajadas de 

ventos moderados a fortes durante várias horas seguidas sobre as regiões da 

campanha e extremo sul do Estado gaúcho.  

 

iii.a) Mapas geoelétricos com diagramas unifilares das poligonais dos conjuntos das áreas 

atingidas pelas ocorrências emergenciais.  
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iv. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 

(Detalhar danos em subestações, quantificar ocorrências por causa/serviço na rede primária e secundária, quantificar 

danos em chaves, transformadores )  
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v. Relato técnico sobre a intervenção realizada 

(Acionamento do Plano de contingências, nível da contingência; número de pessoas envolvidas e número de equipes 

do Relatório de Análise do Atendimento) 

Em decorrência do evento climático a Central de Monitoramento dos Sistemas 

registrou Contingência para acionamento do Plano de Atendimento Emergencial com 

ações respectivas aos níveis da contingência nas áreas atingidas. 

O número total de pessoas envolvidas e equipes de campo alocadas para os 

atendimentos da contingência estão demonstradas no quadro a seguir. 

 

 

vi. Tempo de preparação, de deslocamento e de execução das equipes 

 

 

vii. Número de unidades consumidoras atingidas 
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viii. Municípios atingidos 

 
 

ix. Subestações atingidas 
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x. Quantidade de interrupções 

 

 

xi. Data e hora do início da primeira interrupção 

 

 

xii. Data e hora do término da última interrupção 

 

 

xiii. Média de duração das interrupções 

 

 

xiv. Duração da interrupção mais longa 

 

 

xv. Soma do CHI das interrupções 
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xvi. Registros diversos que evidenciem a classificação em ISE 

(Evidência do evento comprovada por imagens captadas pela CEEE-D ou extraídas da Clipagem Eletrônica, Boletim 

meteorológico, Matérias jornalísticas com links da Clipagem eletrônica) 

xvi.a) Boletim Meteorológico 

Extrato do Relatório Meteorológico emitido pela Companhia Estadual de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica – CEEE GT. 

Relatório Meteorológico 
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xvi.b) Matérias Jornalísticas 

Extrato da Clipagem Eletrônica de matérias jornalísticas emitida pela 

Coordenadoria de Comunicação Social do Grupo CEEE 

Clipagem Eletrônica 

Porto Alegre 24 Horas | Porto Alegre/RS  

21/05/2020 | 2 banner(s)  

Alerta: tempestade volumosa com trovões e risco de granizo se aproxima de Porto Alegre  

INMET publica aviso iniciando em: 22/05/2020 00:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 

100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia 

elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.  

Os modelos analisados pela MetSul Meteorologia sugerem um expressivo alívio da estiagem 

em muitas áreas e que, em pontos localizados, o volume pode chegar a 300 milímetros... 
 

Bandeirantes FM 94,9 MHz | Porto Alegre/RS  

22/05/2020 | 06h51m | Primeira Hora | 02m10s  

Quedas de árvores são registradas em Porto Alegre após chuva  

 

BandNews FM 99,3 MHz | Porto Alegre/RS  

22/05/2020 | 07h28m | Band News Manhã | 00m46s  

Chuva resultou em quedas de árvores na Capital  

 

RBS TV | Porto Alegre/RS  

22/05/2020 | 07h42m | Bom Dia Rio Grande | 00m48s  

Estragos da chuva na Capital  

 

Record | Porto Alegre/RS  

22/05/2020 | 08h36m | Rio Grande no Ar | 01m49s  

Chuva causa transtornos em Poa  

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=815371673d97.8597373.14291720&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=f706e4936c2d.8598750.14297573&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=e62c09f612b8.8598750.14298285&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=e264bef66af8.8598750.14297457&rn=1
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=93247d671e2b.8598750.14298304&rn=1
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22/05/2020 | 07h07m | Balanço Geral Manhã | 05m39s  

Chuva causa estragos nas ruas da capital  

 

23/05/2020 | Geral | Ver no site  

Santa Vitória do Palmar/RS está sem luz desde a noite...  

Santa Vitória do Palmar/RS está sem luz desde a noite passada, pessoas sem comunicação em 

época de pandemia, @CEEE_IMPRENSA. 

Clipagem Eletrônica 

Coordenadoria de Comunicação Social - Grupo CEEE 

Fone: (51) 3382-4660 - clipagem@ceee.com.br 

 

 

Relatório emitido pela  

Divisão de Operação 

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 

CEEE-D 

http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=43be5bd09c97.8598750.14297538&rn=1
http://twitter.com/1188914773691453445/status/1264240179113594880
http://www.cwaclipping.net/sistema/cliente/materia?security=e052e0569e81.8608410.14310743&rn=1
mailto:clipagem@ceee.com.br

